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ISTN.  KANALIZACJA SANITARNAks150

PROJ.  RUROCIĄGI  SANITARNE  GRAWITACYJNE
(przeciski  rur ochr. stal)

PROJ.  PRZYKANALIKI DO PIERWSZEJ STUDZIENKI 
NA TERENIE POSESJI 

PVC Ø 160

PVC Ø 160
PROJ.  PRZYKANALIKI NA TERENIE POSESJI

ISTN.  SIEĆ  WODOCIĄGOWA w100

ISTN.  KANALIZACJA DESZCZOWAkd1000

PROJ.  KABLE ENERGET. ZASILAJĄCE POMPOWNIE ŚCIEKÓW

ISTN.  KABEL ENERGET. NNe NN

ISTN.  KABEL TELEMOMUNIKACYJNY  t

Projektował  cz.  elektr. :

Upr. nr 50/82/Op 
Mirosław Rajca
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PROJ.  RUROCIĄGI  TŁOCZNE ŚCIEKÓW
(układane w jednym wykopie z kanalizacją sanit. grawitacyjną)
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PROJ.  RUROCIĄGI  SANITARNE  GRAWITACYJNE
PVC Ø 200

(układane w wykopach pionowych umocnionych)
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Przecisk rurą stal. 
Ø 324/8,0 mm,  L=10 m

Przecisk rurą stal. 
Ø 273/7,1mm,  L=14 m
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