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Biuro Projektow i Ustug
»Wikon”
Sieci i Instalacje Sanitarne
ul. Katowicka 39E/9
45-061 Opole

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji projektowanych rurociggéw kanalizacji
sanitarnej na terenie wsi Rozkochéw gmina Walce

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2013 w sprawie j.w informujemy
ze nalezy opracowac projekt w zakresie zblizen i skrzyzowan w/w inwestycji z
liniami energetycznymi, ktory podlega sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji
Wschaod.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi liniami energetycznymi nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
Prace budowlane w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzié z
uwzglednieniem wymogéw podanej wyzej normy oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innch
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr
118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).
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Prace budowlane wykonywac przy wytaczonych liniach elektroenergetycznych.
W zwigzku z powyzszym na 14 dni przed rozpoczeciem robdt, wykonawca robot
winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Wschéd harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze linii elektroenergetycznych , z podaniem
termindw ewentualnych wytaczen kolidujgcych linii kablowych 15 kV.

Po zakoniczeniu prac nalezy przesta¢ do Rejonu Dystrybucji Wschdd
powykonawcze przekroje poprzeczne pokazujgce posadowienie projektowanej
inwestycji wzgledem istniejacych linii kablowych.

Zataczniki:
1 komplet plandéw

Kopia: RDE6



