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Rodzaj dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY 
Inwestor: Gmina Walce  

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18 
Przedmiot 
zamówienia: 

Kanalizacja sanitarna we wsi Rozkochów gm. Walce 

Nazwa opracowania: Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków sanitarnych  
Pd (przydomowa) w m-ści Rozkochów, gm. Walce 

Adres obiektu: Rozkochów działka nr 72/7 gm. Walce 
Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy zasilana przepompowni Pd 

Projektant/Branża: 
Elektryczna 

Mirosław 
Rajca 

Instal. Elektr. 
Upr. 83/77/Op 
Upr. 50/82/Op 

 

Data opracowania: 

październik 2013 
Skala: 

----- 
Egz. nr Rys. nr 

7.14. 
© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, Ŝadna część niniejszego opracowania nie moŜe być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek 

techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu. 
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YDY 4 x 2,5 mm 2  
dł. ≈≈≈≈ 1,0 m 

YDY 4 x 2,5 mm 2 dł. ≈≈≈≈ 15,0 m 

LgY 6 mm 2 dł. ≈≈≈≈ 16,0 m ZK 
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Uziom pionowy z pręta stalowego 
ocynkowanego ∅1/2” dł. 3 ÷ 6 m. 

Połączenie uziomu pionowego z punktem 
rozdziału szyny PEN na PE i N w szafce 
sterowniczej wykonać bednarką stalową 

FeZn 20 x 3 mm dł. 10 m lub prętem 
stalowym FeZn ∅8 mm poprzez zacisk 

kontrolny ZK.    

Szafka sterownicza pompowni 
(wyposażenie zgodnie z DTR) 

TN-C 

L 

PEN 

Istniejąca tablica rozdzielcza w budynku 
lub inne miejsce wskazane przez 

właściciela posesji 

Istniejące zasilanie  
budynku  

TN-S 

Istniejące obwody  

Komora pompowni z pompą 
ściekową (wyposażenie 

zgodnie z DTR) 

LZ 

Projektowana szafka 
pomiarowo-zasilająca SPd  

Przewody układać na tynku 
w listwie elektroinstalacyjnej  

Uwaga:  
Projektowaną szafkę SPd wykonać w obudowie naściennej RN-1x12-55. 
Należy wykonać 1 kpl. szafki 

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Mirosław Rajca  

46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F 
 �/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 

E-mail: bpiemr@op.pl  
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Schemat zasadniczy zasilania przydomowej  
przepompowni ścieków Pd 


