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Wyjasnienia -1 do tresci STWZ

Dotyczy: postepowania o udzieleniec zaméwienia publicznego w przetar
p su
nieograniczonym na ,,Remont pigtra budynku Urzedu Gminy w Walcach™

Dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.jedn. z 2010 r. nr 113, poz. 759) odpowiadajac na pytanie wykonawcy,
wyjasniam:

Pytania z dnia 06.09.2013r.:

1. W punkcie 3.3 SIWZ Zamawiajacy stwierdza, iz ,, szczegolowy zakres robét okresla
przedmiar robot zatacznik nr 7 1 7a do SIWZ, ktéry stanowi forme pomocnicza i nie
jest podstawa do wyszacowania ceny ofertowej, a takze dokumentacja projektowa
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt stanowigee odpowiednio
zalaczniki nr 8 i nr 9 do SIWZ™. Zgodnie z art.7 ust.1 Prawa Zaméwien Publicznych
oraz w zwigzku z art.29 wyczerpujacy” szczegdlowo zakres prac, gdyz wymienione 5
powyzej dokumenty nie stanowig tego w sposob jednoznaczny. W przeciwnym razic :
niemozliwe jest wilasciwe skalkulowanie kosztéw realizacji zadania.

2. Czy w zakres realizacji zadania wchodza roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
C.0.2

3. Proszg o udciSlenie czy Zamawiajacy rezygnuje z wymiany i przetozenia grzejnikéw?
Jezeli TAK, 1o czy rezygnacja ta nie blokuje realizacji zadania?

Jezeli NIE, to prosz¢ o odpowiedz czy Zamawiajacy przewiduje spuszczenie wody w
obickcie na czas montazu?

4. Prosz¢ o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje dostawe 1 montaz nastepujacych
urzadzeh: wieszaki ubraniowe, dozowniki mydta, pojemniki na reczniki papierowe i
lustra. Akcesoria te SA uwzglednione w dokumentacji projektowej, a nie sa
uwzglgdnione w przedmiarze robdt. W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o
podanie zestawienia ilogciowego i jakosciowego ww. przedmiotow.

5. Wzwigzku ztym, iz Zamawiajacy przewiduje grawerowane szyldy informacyjne w
ilosci 1kpl, prosze o podanie ilosci liter przewidzianych na wyzej wymienionym
komplecie, zgodnie z punktem 4.4.10 opisu technicznego dokumentacji. Informacja ta
ma kluczowe znaczenie przy kalkulacji kosztéw wykonania. -

6. W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy przewiduje grawerowang tablicg informacyjna w
ilodci 1 kpl, prosze o podanie ilosci liter przewidzianych na wyzej wymienionym
komplecie, zgodnie z punktem 4.4.10 opisu technicznego dokumentacji. Informacja ta
ma kluczowe znaczenie przy kalkulacji kosztéw wykonania.

7. Proszg o okreslenie parametrdw technicznych wentylatorow, ktore maja by¢
zamontowane w budynku w ilosci 4szt.

Odpowiedzi:

ad. 1. Zakres inwestycji " w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy” opisuja zatagczone
dokumenty zgodnie z pkt.1.4.3 OST.

ad.2. Tak, zgodnie z pkt.4.4.11 i 4.4.12 opisu technicznego.

ad.3. Zamawiajacy nie rezygnuje z wymiany i przetoZzenia grzejnikéw (pomieszezenia WC




ad.4.

ad.5.
ad.6.

ad.7.

parter 1 pigtro). W przypadku koniecznosci spuszczenia wody z instalacji CO na czas
moniazu nalezy zabezpieczy¢ pomieszcezenia budynku w ktérych pracujg ludzie w
alternatywne Zrédla ciepla, zapewniajace normatywna dla danego typu

prac temperature otoczenia. Koszty po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje dostawy wymienionych w pytaniu urzadzen. Urzadzenia i
akcesoria, dostawa 1 montaz sg w gestii Wykonawcy robét. Opis i iloéé akcesoria
zawarto w pkt 2.3.3. STTO3.

Wieszak ubraniowy na drzwiowy, dwu haczykowy przyjeto dla wszystkich drzwi
systemowych pomieszczen WC, zatem 8szt. Pozostate elementy przyporzadkowano do
umywalek, zatem 5 szt dozownikéw mydta, dozownikow recznikow i luster. Przy czym
lustro nad umywalka narozna (parter WC niepemospr.) nalezy wykonaé z dwu
elementow 25/70 (1+p).

Szyld przy kazdych drzwiach wejsciowych pkt 4.4.10, nalezy przyja¢ 4 znaki/cm?2
Tablica informacyjna, nalezy przyjaé¢ 3 znaki /cm2

Wentylator scienny np.: Dospel Styl Il WCH $r.150 (wylacznik czasowy z higrostatem,
uruchamiany lacznikiem o$wietlenia), kolor bialy.
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