USLUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

ADRES StUZBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13 Telefon: 077 4 662 860
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4 e-mail: nossolm@o2.pl

SZCZECOROWA SPECYRINACJIA TECHNICZNA
B.42 ROBOTY MONTAZOHTE WINDY

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W
WALCACH

GMINA WALCE
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA
dziatka nr 3222 k.m. 9
Lokalizacja: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504 2
OBREB: WALCE -0008
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

Inwestor:

ST-01. 06 — MONTAZ WINDY
Szczegobtowa specyfikacja techniczna montazu windy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace montazu
windy w istniejgcym szybie windowym wraz ze sterowaniem, oraz instalacjami
elektrycznymi, wykonane przez firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja Techniczna jest-stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj q Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu montaz windy o konkretnych parametrach. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz windy ze sterowaniem, wykonane przez firme specjalistyczna.

1.4. Ogdlne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z  instalacja w szybie nalezy
zamontowac¢ winde. Dzwig powinien byé zamontowany przez specjalistyczng firme.
Parametry dzwigu zgodne z projektem technicznym.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
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tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materialy mogg
by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét montazowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~WVymagania ogoélne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~WVymagania ogoélne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Zakres prac do wykonania obejmuje:
Dostawa i montaz wraz z uruchomieniem windy osobowej 0 napedzie
elektrycznym w istniejgcym szybie ' zelbetowym, zakres prac obejmuje
czynnosci odbiorowe UDT. Urzadzenie bedzie posiadato 7 przystankéw,
wysokosc¢ podnoszenia ok.14,5 m, naped elektryczny, udzwig min. 650 kg ( 6-8
0s0b) dla budynku uzytecznosci publicznej, kabina o wymiarach w swietle 140 x
140 cm z dwoma wejsciami usytuowanymi pod katem 90 stopni, wyposazona w
panel sterowania dostosowany dla oséb stabo widzgcych oraz stabo styszacych,
z napisami Braila i komunikatami gtosowymi, oswietlenie LED, drzwi
teleskopowe przesuwne, rozwigzania techniczne uniemozliwiajgce przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku,
Winda wyposazona w urzadzenia spetniajgce dodatkowe wymagania takie jak:
- lustro
- porecz ze stali nierdzewnej
- wentylator
- przyciski z oznaczeniami Braille'a
- wysSwietlacz informacji
- przyciski antywandalowe z podswietleniem
- informacja gtosowa w kabinie
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- dojazd do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku
napiecia sieci

- ogrzewanie

- o$wietlenie LED

- podtoga w wykonczeniu z wysokiej jakosci wyktadziny PCV

- zintegrowany pietrowskazywacz i wskaznik kierunku jazd — wyswietlacz LED
- system kontroli dostepu np. karty lub klucze z mozliwoscig dowolnego
programowania

Wybrane przepisy dotycz ace projektowania i wykonawstwa instalaciji
elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigébw i ich elementéw bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego
Dyrektywe Dzwigowg 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: DzU nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz.
U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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